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» Le chauffe-eau solaire atteindra son
rendement optimal environ deux jours
aprés son installation. Pendant les deux
premiers jours, il est recommandé
d’éviter la consommation d’eau chaude
méme s'il y a du soleil

Contrdler chaque année le niveau du
liqguide dans le circuit fermé. Le circuit
fermé doit étre rempli avec le liquide
caloporteur SOLATHERM uniquement.

Dans des régions ou il y a beaucoup de
poussiére, il est conseillé de nettoyer
avec de l'eau le vitrage du capteur tous
les deux mois, afin d'éloigner la
poussiére accumulée dessus, sauf s'il y
a beaucoup de précipitations.

En cas de brisement du vitrage du
capteur, il doit étre immédiatement
remplacé afin d'éviter le
dédommagement du capteur par la
suite.

Pour tous les chauffe-eau sdaires, les
principes et les codes exigent de
contréler le fondionnement des valves,
une fois par an. Notre usine
recommande égalem



